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Lwowek Slaski, 18 maja 2022 roku
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
59-600 Lwéwek Slaski ul. Partyzantow 6
Sekeja Higieny Komunalnej
oryginal/kopia
OCENA JAKOSCI WODY

na podstawie danych zawartych w protokole nr 40/HK/2022
oraz sprawozdan z badan nr 354/BW-MW/2022/A, 354/BW-CHW/2022/A
Badania wykonano w: Laboratorium Badania Wody i Gleby w Powiatowe]
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jelenie] Gorze, ul. Wolnosci 139,
58-500 Jelenia Gora
Data i godziny poboru prébki: 09.05.22 r. godz. 117
Data wykonania badan: 09.05.22r.—12.05.22r.
Prébka wody nr 671/MW pobrana do badan mikrobiologicznych z wodociggu
sieciowego w Gryfowie Slaskim, punkt poboru: Wieza, posesja nr 12,
pomieszczenie gospodarcze, kran, woda podawana do sieci, kran
Probka wody nr 671/CHW/O pobrana do badan fizykochemicznych
z wodociagu sieciowego w Gryfowie Slaskim, punkt poboru: Wieza, posesja nr
12, pomieszczenie gospodarcze, kran, woda podawana do sieci, kran

Orzeczenie
Pod wzgledem mikrobiologicznym, w zakresie parametréw grupy A, woda
odpowiada wymaganiom ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi
Pod wzgledem fizykochemicznym, w zakresie parametréw grupy A, woda
odpowiada wymaganiom ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz.

2294)

Podpis
Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego
we Lwowku Slaskim-
Panstwowy Powiatowy

Inspektorn,Sanitarny
w Lwowku Slgskim -
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mgr Dorota Prugzkowska-Bartoch
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“hfpiaa® SPRAWOZDANIE Z BADAN 354 /BW - CHW/2022/A
WODY
Nazwa i dane klienta : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lwowku Slgskim )
ul. Partyzantow 6, 59-600 Lwoéwek Slaski
Prébke/ki do badan przyjeto™: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 40/HK/2022 z dnia 09.05.2022 r.
Zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania probek wody na 2022 r.
Miejsce pobrania prébek/ki/” : Wieza, posesja 12,pomieszczenie gospodarcze -kran
Prébke/ki pobral®: pracownik PSSE w Lwéwku Slaskim
Metoda pobrania prébki/ek?: PN-EN ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 5667-3:2013
Prébke/ki do badan pobrano®: 09.05.22r.
Data przyjecia prébek/ki : 09.05.22r.
Data wykonania badan: 09.05.22r.-10.05.22r.

Opis i identyfikacja probek/ki :

AR

Gl

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce:  40/1/Chw, 40/1/0

- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 671/CHW/O

- stan probek/ki: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek 3,5 °C

Zatwierdzil:

Otrzymujg :
1. klient — 1egz.
2.ala—1egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.
Wyniki odnosz3 sie wylacznie do otrzymanych prébek prébek/ki.

Oddzial Laboratoryjny nie uczestniczy! w pobieraniu i transporcie probek/ki.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonywanych metodami obj¢tymi zakresem

akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych spelniajacych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
Oddzial laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje dostarczone przez klienta.

#- informacje dostarczone przez klienta

** niepotrzebne skreslic strona 1z 2
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WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. |Badanie fizyczne i organoleptyczne. Jednostka | GO NDW © Wynik
Metoda wg ktdrej wykonano badanie miary
1 |Metos¢  (PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ) NTU (0,10 ‘onmmemonives 0,14 £ 0,04
nieprawidlowych zmian.

Zalecany zakres warlodci do 1.0
AXceplowalna przez 2

5 konsunientéw i bez 5 + 1 )

nieprawidlowych zmian

2 |Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 ) mg/l Pt

3 | Zapach (PN-EN 1622:2006, zatacznik C) $ mi}?ﬁé’m"%ﬂ Akceptowalny

4 | Smak (PN-EN 1622:2006, zatacznik C) 3 NEE‘E“;E%':‘;TE&; Akceptowalny
5 |pH (PN-EN ISO 10523:2012) 4 6,5-9,5 7,6+0,22

(temp. pomiaru 11,8 °C)

6 | Przewodnos¢ elekiryczna wiasciwa ¥ uS/em 5 2500 ) 266 + I_:; i)::)
emp. pomiaru 12,4 °

(PN EN-ISO 27888:1999)

1) NDW -Najwyzsza dopuszczalna wartos¢ parametru w prébce wody wg Rozporzadzenia. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz.2294)
2) Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspolczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnoéci ok.95%. Podana wartosé nie uwzglgdnia niepewnosci

zwiazanej z pobraniem probki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i /lub gomego zakresu metody akredytowanej niepewnos¢ rozszerzong stanowi
niepewno$¢ oszacowana dla dolnego i /lub gomego zakresu metody.

3) Korektaza pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury do temperatury 25°C.
S - badania nieakredytowane spelniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

GO - granica oznaczalnosci
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
g oA 58-500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17
i : Oddziat Laboratoryjny
% : 58-500 Jelenia Goéra ul. Wolnosci 139
BADANIA

S : .
AB 682 telefon: 75 6435582 (83) fax: 75 6435574
\\\“\n]n‘.,%/ .
gt ot 1 Jelenia Gora, dnia 12.05.2022 r.
ib\\é_//%fé oryginat / kopia®
AN SPRAWOZDANIE Z BADAN 354/ BW-MW / 2022/A
WODY
Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Lwoéwku Slaskim )
ul. Partyzantéw 6, 59-600 Lwéwek Slaski

Prébke/ki do badan przyjeto:  Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym
40/HK/2022 z dnia 09.05.2022 r.
Zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania prébek wody
na 2022 rok.

Miejsce pobrania prébek/ki/*: ~ Wieza posesja 12, pomieszczenie gospodarcze, kran

Prébke/ki pobral*: pracownik PSSE w Lwéwku Slaskim
Metoda pobierania prébki/ek”: PN-EN ISO 19458:2007

Prébke/ki do badani pobrano®:  09.05.22r.

Data przyjecia prébek/ki : 09.05.22r.

Data wykonania badan: 09.05.22r.—12.05.22 1.

Opis i identyfikacja prébek/ki:

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce:  40/1/Mw

- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 671/MW

- stan probek/ki: bez zastrzezeni, temperatura przyjecia prébek: 3,5°C

Zatwierdzit;
Otrzymujg :

1. klient — 1 egz.
2.ala—1 egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Wyniki odnosz3 si¢ wylacznie do badanych prébek/ki.

Oddzial Laboratoryjny nie uczestniczyl w pobieraniu i transporcie probek/ki.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonywanych metodami objetymi zakresem akredytacji
AB 682.

Oddzial Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez klienta.

*¥ niepotrzebne skresli¢
# informacje dostarczone przez klienta stronalz?2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. | Badanie mikrobiologiczne. Jednostka NDWY Wynik
Metoda wg ktdrej wykonano badanie miary/obj.

1. | Ogdlna liczba mikroorganizméw w (22+2)°C po 72h jtk/ml bez Nie wykryto
(PN-EN ISO 6222:2004) nieprawidtowych

zmian

2. | Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

3. |Liczba Escherichia coli jtk /100 ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

1) NDW - Najwyzsza dopuszczalna wartos¢ parametru w prébce wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
jtk-jednostka tworzaca kolonie

LABORATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowak:
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